
Seite 1 | 1

Merkblatt G10 | Version: 1.2 | Stand: 10. Juni 2020  

Er
st

el
ld

at
um

: 2
0.

Ja
nu

ar
.2

02
5 

 |
  Ä

nd
er

un
ge

n,
 Ir

rt
üm

er
 u

nd
 D

ru
ck

fe
hl

er
 v

or
be

ha
lte

n.
 

Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH · Rheinpromenade 3a · 40789 Monheim am Rhein
Telefon: +49 2173 9520-351 · Telefax: +49 2173 9520-150 · www.mega-monheim.de

1.    Hauseinführungskombination 	 Mit Hauptabsperreinrichtung (HAE) und Isolierstück.
2.    Druckregelgerät 			   Auskunft bei MEGA einholen, bis zur Zählerstellung verbleibt das		
					     Regler-Passstück in der Anlage.
3.    Liefergrenze 			   Ausgang HAE oder Hausdruckregelgerät. Verbindungsart Außengewinde G1 ½“. 
					     Überwurfmutter mit HTB-Flachdichtung ist vom Installationsbetrieb zu stellen.
3a.  Gasströmungswächter 		  Gemäß TRGI.
4.    Verteilungsleitung 	 	 Zuführung zum Zähler. Bei Kupferrohr Mindestnennwanddicke beachten, 	
	 	 	 	 	 Pressfittinge mit Kennzeichnung „Gas“.
5.    Zähleranschlussarmatur 	 	 Mit Gaseckhahn und ggf. Prüföffnung gemäß TRGI 600 ≤ 1 mm
6.    Gaszähler 				    G4 – G6 Zweirohrausführung, G16 – G40 Einrohrausführung 
					     ab G65 Drehkolbenzähler.
7.    S-Bögen (G4-G6) 			   Sind vom Installationsbetrieb zu stellen.
8.    Verbrauchsleitung 			  Ausführung nach TRGI 2018.
9.    Geräteanschlussarmatur 		  Mit thermischer Absperreinrichtung.
10.  Gasgerät 				    Mit CE-Kennzeichnung oder DVGW-Prüfzeichen.

ACHTUNG:  Jede Neuinstallation, Veränderung oder Demontage von Gasverbrauchseinrichtungen 
 	         muss der MEGA sofort mitgeteilt werden.

Hinweis:  Dieses Dokument ist nur im digitalen Organisationshandbuch der MEGA aktuell.
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